RISKLI YAPILARIN TESPIT EDILMESINE ILISKIN ESASLAR (RYTEIE 2019) Yape Kimlik Numarasi
BETONARME AZ KATLI BINA (YKN)
RISKLIi BiNA TESPIT RAPORU INCELEME FORMU 268024
1, GENEL BiLGILER
BASVURU BILGILERI BiNA GENEL BILGILERI T,
H22-A-08-B-2-D.
Malik Adi Soyadi Taner Erbay Yapim Yili 1693 Pafta H22-A-08-B-2-A,
Al
TG Kimlik Numarasi 35614118346 Yapi Sahiplik Tirii | Ozal Ada 2385
letisim Numarasi 5442511716 Tartihl Tescll Durumu | Hayir Parsel 3
Vekil Adi Soyadr \;ap[l Keordinat (X) 40,443638 Konut Bagimsiz 12
(Enfem) Birim Sayis|
Vekil TC Kimlik Numarast YBapI'KnordmaE () 20,137259 [syeri Bafimsiz o
(Boylam) Birim Sayisi
= -
Vel (letisim Numarasi UAVT BinaKodu | 20044879 oplam Bagimsiz {
Birlm Sayst

Riskli Yapi Tesplt Raporunu Haziayan Lisansh Kurumsurulug ve Lisans Belge
Numarasi: {LTEST MIMMUH.INS.YAPI ARAS. VE TEST MERK, TIC.SAN.LTD.STL /

1410388

Bina Adresi: Cumhurlyet Mahallesi Mah. 432 {SOKAK) Sckak No:3 E Bina Adi:
Orkent Sitesl E Blok (MERKEZ/IMERKEZ) GEMLIK - BURSA(Tapu li:Bursa Tapu
lice:Gemlik Tapu Mahalle:Cumhuriyet)

Yapi Kayit Tarihi : 28.03.2023

2. BINA TASTYICI SISTEM BILGILERT

QOrani Sinir Degeri

Bina Yaklagik Boyutu (m) 19,1 X 10,15 Inceleme Kah Kat 1 Bina Tagtyicr Slstem Tiird Parde ve Cergeveli
Toplam Yapt Alan {m2) 1092,2 incelame Kah Alani {m?) 181,45 Déseme Tipi Kirigli Déseme (Plak)
i Adedi 6 Bina Toplam Yiksekig (Hr) {m) | 17.5 Ortalama Kat Yiiksekligi (m) 2,92
3. BINADAN TOPLANAN BILGILER
Kolon Perde
Yani Proiesi Var Incel Kafindaki Donall Smifi | Nervirsiiz (5220 inceleme Katindaki Taglyion Dilgey 22 18
apl jesl neeleme Katindaki Donall Sintfi enviirsiz { ) Eleman Adedi
Réléve Afinan Katlar Arasinda Inceleme Katinda Beton Dayanimi
Bilgl Diizeyi Asgari Donalt Sinifinda Farkhibk Yok Belirlemek igin Yapiilan 12 6
Burumu Tahribatsiz Tesl Adedi
Deprem Yer Hareketi Inceleme Katindaki Donati Incaleme Katinda Alinan Beton
) . DD-2 Yol . X ] 3
Dizeyi Korozyonu Durumu Numunesi Adedi
Inceleme Katindaki Donats Sargt Inceleme Katinda Tahsibatsiz
j Fin} Yak 3 2
Yerel Zemin Sinifl Kogulu Duramu e Donatr Tespit Adedi
Incelame Katindaki Kanca Inceleme Kalinda Tahribail
5DS 1,143 Yok 3 2
Burumu Donati Tespit Adedi {Siyirma)
D1 0,58 Binadaki Bodrum Kat Adedi 0 Ralive Alinan Kallardaki Toplam 22 16
Diigey Eleman Adedi
Meveut Beton Dayammi " . - Roldve Alinan Katlardakl Toplam
7,7 Yok 2 2
(MPay) 73 Digey Diizensizlfk Durumu ° Tahribatsiz Donat Tespit Aded|
. Ralbve Alinan Katlardakl Toplarm
ﬁg\:‘ﬁan Alinan Toplam Roléve 1 Tahribath Danati Tespil Aded 3 2
(Siyirma)
.. SINA ANALIZ SONUC BILGILERI
Tespit Sonucuna Esas Kaliaki X Y
Analizde Kullanilan Program Adi YAP.Net En Biiyiik Toplam Kat Kesme Kuvveti {Ton) 704,16 854,52
. o Risk Siniirim Asan Elemaniara Gelen Kesme Kuwvetinin | 66635 816,t7
128412 -
Bina Toplam Kiillesi {Ton} & Toplamt (Ton) {4.4)
. Risk Sinmint Asan Efemanlarin Kesme Kuvvetinin Kat 0,93 0,96
Biranin Hakim Periyodu (s) 1,26 Kesmo Kuwetine Orani (4.4)
Riskli Bulunan Kat Adedi 4 Eksenel Gerilma Ortalamasi {MPa) 2,39
Tesplt Sonucuna Esas Kat (Risk Sinirini Agan Kat 2 Perdelerin Taban Kesma Kuvveline Kaliim Orani {ng) 0,96
Elemanlarin Kesme Kuvvetinin Kal Kesme iR s
Kuwvetine Oraninin En Blyiik Oldugu Kat) En Bliylik m Degerl
Tesplt Sonucuna Esas Kaltaki, Kat Kesme Kuvveli 022 En Bliyik Kat Slelenme Oran (5/h) 0,007

5, TESPIT SONUCU

Riskli (Kesinlegene Kadar)

Riskli Yapifarin Tespit Ediimesine lliskin Esaslarda (RYTEIE (2019)) verllen ydntemler, bina deprem performans
dederlendirmes| ve giiglendirmesl amacivla kullanllamaz. Bu Esaslarda verilen vénlemlere gore riskli bulunmayan
binalart, depreme dayvaniidi tasanm esastarinl sagladif) sonucu gikanlamaz.
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